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Áreas piso podotátil externo
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DIRECIONAL: 12,94 m²
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DETALHE GENÉRICO.

CADA AMBIENTE TERÁ SUA

DESCRIÇÃO.

OBS: A placa tátil deve ser fixada no

batente ou parede adjacente, no lado

onde estiver a maçaneta, a uma altura

mínima de 0,90m e máxima de 1,10m

do piso até a base da placa e distância

de 10cm do batente da porta.
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Piso tátil direcional paver de concreto vermelho

e=2,5 cm; L=25cm; c=25 cm;

Piso tátil alerta paver de concreto vermelho

e=2,5 cm; L=25cm; c=25cm;

LEGENDA DE MATERIAIS
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INSTALADOS DIRETAMENTE NO PISO.

Item 5.5 Dimensionamento dos relevos táteis direcionais instalados diretamente no piso

Os relevos táteis direcionais consistem em sinalização tátil direcional aplicada 

diretamente no piso, conforme as dimensões constantes na Tabela 4 e na Figura 7.
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DIRETAMENTE NO PISO.

Diâmetro da base do relevo

Diâmetro do topo do relevo

Distância horizontal e vertical entre os centros

Altura do relevo 

Recomendado Mínimo Máximo

30

1/2 a 2/3 do diâmetro da base

4

25

3

30

5

SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO
Item 5.3: Dimensionamento dos relevos táteis de alerta instalados diretamente no piso

Os relevos táteis de alerta consistem em sinalização tátil de alerta aplicada diretamente 

no piso, conforme dimensões e distâncias constantes na Tabela 2 e Figura 3. 
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TABELA 2 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS TÁTEIS DE ALERTA INSTALADOS

do relevo

Diâmetro da base do relevo +20

Diâmetro da base do

relevo + 20mm

30mm

Diâmetro da base

Altura do relevo
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°

SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO

TABELA 4 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS TÁTEIS DIRECIONAIS

Largura da base do relevo

Largura do topo do relevo

Distância horizontal entre os centros

Altura do relevo 

Recomendado Mínimo Máximo

40

Largura da base do relevo - 10

4

35

3

40

5

do relevo

Largura da base do relevo + 40

Largura da base

do relevo + 40mm

Largura da base do relevo

40mm

Largura da base do relevo

- 10mm

Altura do relevo
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